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aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafııdan ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.
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TEKNIK ŞARTNAME EK SAYFADA
**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir
uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul
ettiğini beyan edecektir.
***ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek
** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalgg sunulan teklife eklenmelidir.
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LAMİNARİZATöR IAKLAşıK 120x120 2 PARçA)

Mevcut Laminarizatör, yerine aşağıda özellikleri verilen tekstil malzemesinden imal edilen yeni tülün
imalatının yapılması işidir.

Laminarizatör, laminar air flow ünitesinin standartlara uygun hızda, homojen dikey hava üflemesini
sağlayan, özel üretim tekstil malzemesinden imal edilen, transparan perde görünümlü ekipmandır.

DlN 1964/4' e göre ameliyathane hacimlerine gönderilmesi gereken minimum hava miktarı 2400 m3/h tür.
Laminarizatör özel üretim tekstilden imal edilir. Mevcut Alüminyum çerçeve üzerine gerildikten sonra
sabitlenen laminarizatör plenum hücre içindeki yuvasına sabitlenir. Laminarizatörler iki parçalı olarak
yapılan laminarizatörlerin orta birleşim yerlerinde yaklaşık 250 x 25O mm ebadında bir açıklık
bulunmaktadır. Ameliyathane lambası için bırakılan bu boşluk montaj sonrasında yaklaşık 125 mm delik
içeren contalı bir mevcut yaka ile kapatılmalıdır.

Laminarizatörler montaj kolaylığı açısından demonte olarak yerinde imal edilecek ve mevcut paslanmaz
malzemeden plenum kutu içine montajı yapılacaktır. Laminar flow ünitelerinden çıkan dikey akımlı hava,
ortam havasındaki kirleticileri uzak|aştıracak bununla birlikte dikey akım operasyon odasındaki
anesteziyoloji alanında zararlı gaz konsantrasyonunu seyrelterek ortamdan uzaklaştıracaktır.
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